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SPRAWOZDANIE NR 308/2024 Z BADANIA WODY

! Zleceniodawca

Zakiad/ Imig i nazwisko | Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o0.0.

Adres 38-713 Lutowiska
Telefon (13) 461 00 12 w. 36
Obiekt badan
oo | \yoda fus*
Miejsce poboru SUW Smolnik; kran

D e | 25.06.2024 r.godz. 12/ 25.06.2024 1.godz.133

Kod prébki 588/US

ID PPPW

Sposéb pobrania/ numer | Probka zostata pobrana i dostarczona przez uprawnionego prébobiorce:
protokotu paboru Edyta Zajac, protokét nr: 146/06/2024

Data rozpoczecia badar | 25.06.2024 .

Dat kor i
slazakoiczenia | 28.06.2024 r.

Opis i identyfikacja .
probki przejrzysta

Uwagi -

Wyniki badan dotyczg wytacznie badanych materiatéw. Bez pisemnego zezwolenia Laboratorium SUW Miejskiego Przedsiebiorstwa
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0. nie wolno powielaé fragmentéw sprawozdania pisemnego wynikéw badan.

Klient ma prawo do zlozenia reklamacji na pi$émie w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego sprawozdania

numer: RB-07.00 obowigzuje od; 08.04.2019



WYNIKI BADAN ZE SPRAWOZDANIA NR 308/2024 Strona 22
E Badana Wynik N-:epe‘:vnoéé Jednostka bZ:kres Wn?:ttosé Metod
i wielkoké i pomiaru miary adawcezy | parametryczna oda
Barwa ** 5 +1,5% mg Pt/l 5-70 PN-EN ]SO 788T:
1) 2012 +A1:2015-
06 Metoda D
Metnosé ** 0,40 + 1,7% NTU 0,1-100 1 PN-EN ISO
7027-1:2016
Zapach ** akceptowalny - akceptowalny metoda PN-EN
jakosciowa D 1622:2006
Smak ** akceptowalny - akceptowalny metoda PN-EN
jakosciowa o 1622:2006
Przewodnosc
elektryczna 1125 + 0,04% uS/em 147-12900 2500 PN-EN
wladciwa w 25°C 27888:1999
Odczyn ** 8,0 + 0,2pH pH 4-10 6,5-9,5 PN-EN ISO
10523:2012
Chlor wolny ** 0,28 +0,3% mg/l 0,10-2,0 0,3 PB-06.00 Wyd.2
223.03.2011
Bakterie grupy 0 - jtk/100ml od 1 jtk/100 0 PN-EN ISO
coli ** ml 9308-1:2014
+A1:2017-04
Escherichia coli 0 - jtk/100ml od 1 jtk/100 0 PN-EN ISO
*E ml 9308-1:2014
+A1:2017-04
Enterokoki ** 0 - jtk/100ml od 1 jtk/100 0 PN-EN ISO
ml 7899-2:2004
Ogélna liczba PN-EN ISO
mikroorganizmdow 32 [19:54] jtk/1ml od 1 jtk/1 ml % 6222:2004
w22°C£2
po 72 h**
Autoryzowal PECJ ALISTA Zatwierdzit: KIER © W NI K
 JOKGIC] LA GO T RIUM
Laboratoriu W Solina

g

inz. Ewa Lachot ska

Iz Ed ta Zajge

podpis: @aa@?

data: 28.06.2024 r.

podpis:

data: 28.06.2024 r.

uzyte skroty:

* us- ushuga

% metoda badaweza zatwierdzona przez PPIS dla powiatu bieszczadzki
#wi zoodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 1. w sprawie j

(Dz.U.z2017 r., po7.2294)

1 Akceptowalna przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian, Pozadana wartodé tego parametru w wo

2 Akceplowalny przez konsumentow i bez nieprawidiowych zmian.

% Bez nieprawidtowych zmian, Zaleca sig, aby ogdina liczba mikroorganizméw nie przekiaczata: 100 jti/1 ml w w

wodociggowej, 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta

ego i leskiego w Ustrzykach Dolnych. (Decyzja nr: PSK.9020,1.2.2024)
akodci wody przeznaczongj do spozycia przez ludzi

dzie w kranie konsumenta- do 15 mg Pt/l

odzie wprowadzangj do sieci

numer: RB-07.00

obowigzuje od: 08.04,2019




