SANSTWOWY powmow\r
INSPEKTOR SANIT

ta powispREErN T 5] é Ustrzyki Dolne, 2019-06-04

DECYZJA

Na podstawie:

— art. 4 ust. 1 pkt I, art. 27 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. 2019 poz. 59.),

— art.12 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodg i zbiorowym odprowadzeniu sciekoéw (Dz. U. 2018 poz. 1152 z p6zn. zm),

- § 3, § 21 ust. 1 pkt. 3, Rozporzqdzema Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294),

— art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postgpowania Administracyjnego
(Dz. U. 2018 1., poz. 2096 z pdzn. zm.),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatow bieszczadzkiego 1 leskiego

w Ustrzykach Dolnych po zapoznaniu si¢ z wynikami badan laboratoryjnych probki wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi pobranej w dniu 31.05.2019 r. (sprawozdanie w badan

Nr probki z rejestru HK/S$/S-339/19) z wodociagu Smolnik o produkeji wody do 100 m’/d

w punkcie zgodnosci — Stacja Uzdatniania Wody w Smolniku,

stwierdza

warunkowa przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi z wodociggu Smolnik
o produkcji wody do 100 m’/d. okreslajac dopuszczalng wartos¢ parametrow fizykochemicznych
mangan ogdlny na poziomie 202 pg/l. amonowy jon na poziomie 0.73mg/l, zelazo na poziomie
250 pg/l
i nakazuje

Gminnemu Zaktadowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.
w Lutowiskach

1. Doprowadzi¢ jako$¢ wody w wodociggu Smolnik o produkeji wody do 100 m*/d
do wymagan zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294), w zakresie
dopuszczalnej wartosci parametrow fizykochemicznych mangan ogoélny, amonowy jon i zelazo.
2. Zezwollc na uzywanie wody do spozycia przez ludzi z wodociggu Smolnik o produkeji wody
do 100 m*/d pod warunkiem. ze:
2.1. jakos¢ wody pod wzalf;dem fizykochemicznym nic ulegnie pogorszeniu,
tj: nie zostang przekroczone okreslone dopuszczalne wartosci w/w parametrow, lub nie pojawia
si¢ przekroczenia innych parametrow.
2.2. skfad bakteriologiczny bedzie odpowiadat obowigzujgcym wymaganiom.

Termin wykonania zarzadzenia okreslonego w pkt.1 decyzji ustala si¢ do dnia
3 lipca 2019 .

Za wykonanie niniejszej decyzji czyni si¢ odpowiedzialnym Gminny Zaktad Gospodarki
Komunalnej Sp. z 0. 0. w Lutowiskach

UZASADNIENIE

W dniu 28 maja 2019 r. w ramach nadzoru biezacego zostala pobrana probka wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi z punktu zgodnosci w Stacji Uzdatniania Wody
w Smolniku. Przeprowadzone badania wody wykonane przez Laboratorium Higieny Komunalne;j




Pracownia w Sanoku Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie
(sprawozdanie z badan z dnia 31.05.2019 r. znak OLS.LHK.9052.1.286.2019 nr probki z rejestru
HK/S/S-339/19) wykazato przckroczenie warto$ci parametrow {izykochemicznych:
- mangan ogdlny, ktéry wynosi 220pg/1 przy dopuszczalnej wartosci 50ug/l
- amonowy jon, ktory wynosi 0,73 mg/l przy dopuszczalnej wartosci 0.50mg/]
- zelazo, ktéry wynosi 250ug/1 przy dopuszczalnej wartosci 200ug/l
okreslonego w zalgczmku Nr 1 C Parametry wskaznikowe, tabela 2, Lp. 2, 5,15 do
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.

§ 21 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.2017, poz. 2294) stanowi:
Wiasciwy panstwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o ktorym mowa w § 10
ust. 1 w tym sprawozdan z wlasnych badan jakosci wody, sprawozdaf przekazywanych przez
podmioty, o ktérych mowa w § 6-8, z wykonania badan jakosci wody realizowanych wedtug -
ustalonego dla tych podmiotéw harmonogramu oraz sprawozdan przekazywanych przez
podmioty wykonujgce badania jakosci wody w laboratoriach, o ktérych mowa w art.12 ust.4
ustawy, wykonanych w punkcie zgodnosci stwierdza:
pkt 3) warunkowg przydatnos¢ wody do spozycia, w przypadkach, o kiérym mowa w ust.2-4

Ustawa z dnia 7 czerweca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu Sciekow (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) stanowi:

Art. 12 ust. 1 Nadzér nad jakoscig wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi sprawujg organy
Panstwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach okreslonych w przepisach o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej.

W odpowiedzi na zawiadomienie o wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie
nieodpowiedniej jakosci wody przeznaczonej do spozycia z wodociggu Smolnik o produkcji
wody do 100 m*/d. Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o. 0. w Lutowiskach zobowiazat
si¢ do podjecia dzialan naprawczych 1 doprowadzenia jakosci wody pod wzgledem
fizykochemicznym do zgodnych z przepisami prawa.

Majac na uwadze fakt. iz poziom i rodzaj przekroczonych parametréw wskaznikowych nie
stanowi bezposredniego zagrozenia dla zdrowia, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla
powiatow bieszczadzkiego 1 leskiego w Ustrzykach Dolnych stwierdza warunkowa przydatnos¢
wody do spozycia przez ludzi, okreslajac dopuszczalne wartosci parametrow fizykochemicznych
mangan ogdlny, amonowy jon, zelazo na poziomie wynikéw z ostatniego sprawozdania z badan
z dnia 31.05.2019 r. znak OLS.LHK.9052.1.286.2019 Sprawozdanie z badafi numer prébki z
rejestru : HK/S/S-339/19

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Podkarpackiego Panstwowego
Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego za posrednictwem Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego dla powiatow bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
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